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EN 12831 – Transmisioni, ventilacioni i ukupni gubici toplote 

Etaža: Prizemlje 
Naziv prostorije: Dnevna/Kuhinja Temperatura prostorije: 20 °C 

Oznaka na crtežu: 2 Spoljašnja projektna temperatura: -12,1°C 

Gubici ka spoljašnjosti 

Oznaka 
Širina 

[m] 

Visina 

[m] 

Odbitak 

[m2] 

Ak 

[m2] 
Uk [

𝑊

𝑚2𝐾
] 

ek 

[-] 
TM 

HT,ie 

[W/K] 

SZ1 3,5 3 0 10,5 0,28 1 1,1 3,23 

SZ2 10,3 3 7,2 23,7 0,28 1 1,1 7,30 

P1SZ2 1,8 2 0 3,6 1,18 1 1,1 4,67 

P2SZ2 1,8 2 0 3,6 1,18 1 1,1 4,67 

SZ3 3,1 3 0 9,3 0,28 1 1,1 2,86 

SZ4 1,2 3 0 3,6 0,28 1 1,1 1,11 

SZ5 2 3 3 3 0,28 1 1,1 0,92 

SVSZ5 1,5 2 0 3 1,13 1 1,1 3,73 

MKP2 1,5 3,5 0 5,25 0,23 1 1,1 1,33 

Gubici ka negrejanim prostorijama 

Oznaka 
Širina 

[m] 

Visina 

[m] 

Odbitak 

[m2] 

Ak 

[m2] 
Uk [

𝑊

𝑚2𝐾
] 

tx 

[°C] 

bu 

[-] 
TM 

HT,iue 

[W/K] 

UZN1 4 3 1,4 10,6 0,36 16,3 0,12 1,1 0,48 

UVUZN1 0,7 2 0 1,4 1,5 16,3 0,12 1,1 0,27 

UZN2 1,6 3 0 4,8 0,36 16,3 0,12 1,1 0,22 

UZN3 4 3 0 12 0,36 16,3 0,12 1,1 0,55 

UZN4 1,7 3 1,4 3,7 0,36 -3 0,72 1,1 1,05 

SVUZN4 0,7 2 0 1,4 1,13 -3 0,72 1,1 1,25 

Gubici ka prostorijama na različitoj temperaturi 

Oznaka 
Širina 

[m] 

Visina 

[m] 

Odbitak 

[m2] 

Ak 

[m2] 
Uk [

𝑊

𝑚2𝐾
] 

tus 

[°C] 

fij 

[-] 

HT,ij 

[W/K] 

UZ3 3,1 3 0 9,3 0,9 24 -0,12 -1,01 

UZ4 1,7 3 1,4 3,7 0,9 24 -0,12 -0,41 

UVUZ4 0,7 2 0 1,4 1,5 24 -0,12 -0,26 

Gubici ka tlu Ventilacioni gubici 

Oznaka PP Dužina [m] 10,3 Vinf, i [m3/h] 21,07 

Širina [m] 10,3 Širina [m] 7,6 Vi [m3/s] 0,0288 

Dužina [m] 7,6 Visina [m] 2,7 ρ·cp [kJ/m3K] 1,2 

Odbitak [m2] 26,26 Odbitak [m2] 26,26 HV,i [W/K] 34,56 

Ak [m2] 52,02 Zapremina [m3] 140,45   

P [m] 20,1 Zapremina soba 106,97 Ukupni gubici 

Ag [m2] 52,02 Zapremina kuhinja 33,48 HT,ie [W/K] 29,83 

B’ [m] 5,18 nmin [h-1] soba 0,5 HT,iue [W/K] 3,82 

Uequiv,k [
𝑊

𝑚2𝐾
] 0,17 nmin [h-1] kuhinja 1,5 HT,ig [W/K] 2,44 

Gw [-] 1 Vmin [m3/h] soba 53,48 HT,ij [W/K] -1,69 

fg1 [-] 1,45 Vmin [m3/h] kuhinja 50,22 HV,i [W/K] 34,56 

tm,s [°C] 13,9 Vmin, i [m3/h] 103,7 Δt [°C] 32,1 

fg2 [-] 0,19 n50 [h-1] 2,5 ΦT,i [W] 1104 

HT,ig [W/K] 2,44 ei [-] 0,03 ΦV,i [W] 1109 

  εi [-] 1 Φi [W] 2213 
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EN 12831 – Transmisioni, ventilacioni i ukupni gubici toplote 

Etaža: Sprat 
Naziv prostorije: Soba Temperatura prostorije: 20 °C 

Oznaka na crtežu: 8 Spoljašnja projektna temperatura: -12,1°C 

Gubici ka spoljašnjosti 

Oznaka 
Širina 

[m] 

Visina 

[m] 

Odbitak 

[m2] 

Ak 

[m2] 
Uk [

𝑊

𝑚2𝐾
] 

ek 

[-] 
TM 

HT,ie 

[W/K] 

SZ1 4,3 3 1,92 10,98 0,28 1 1,1 3,38 

PSZ1 1,2 1,6 0 1,92 1,18 1 1,1 2,49 

SZ2 3,1 3 1,92 7,38 0,28 1 1,1 2,27 

PSZ2 1,2 1,6 0 1,92 1,18 1 1,1 2,49 

SZ3 0,5 3 0 1,5 0,28 1 1,1 0,46 

MKO 3 2,6 0 7,8 0,16 1 1,1 1,37 

K 4,3 3,1 0,05 13,28 0,14 1 1,1 2,05 

Gubici ka negrejanim prostorijama 

Oznaka 
Širina 

[m] 

Visina 

[m] 

Odbitak 

[m2] 

Ak 

[m2] 
Uk [

𝑊

𝑚2𝐾
] 

tx 

[°C] 

bu 

[-] 
TM 

HT,iue 

[W/K] 

MKP2 1,7 3 0 5,1 0,23 -3 0,72 1,1 0,92 

Gubici ka prostorijama na različitoj temperaturi 

Oznaka 
Širina 

[m] 

Visina 

[m] 

Odbitak 

[m2] 

Ak 

[m2] 
Uk [

𝑊

𝑚2𝐾
] 

tus 

[°C] 

fij 

[-] 

HT,ij 

[W/K] 

UZ2 3,1 3 0 9,3 0,9 24 -0,12 -1,17 

Gubici ka tlu Ventilacioni gubici 

Oznaka / Dužina [m] 4,3 

Širina [m] 0 Širina [m] 3,1 

Dužina [m] 0 Visina [m] 2,7 

Odbitak [m2] 0 Odbitak [m2] 0,05 

Ak [m2] 0 Zapremina [m3] 35,86 

P [m] 0 nmin [h-1] 0,5 

Ag [m2] 0 n50 [h-1] 2,5 

B’ [m] 0 ei [-] 0,03 

Uequiv,k [
𝑊

𝑚2𝐾
] 0 εi [-] 1 

Gw [-] 1 Vmin, i [m3/h] 17,93 

fg1 [-] 1,45 Vinf, i [m3/h] 5,38 

tm,s [°C] 13,9 Vi [m3/s] 0,005 

fg2 [-] 0,19 ρ·cp [kJ/m3K] 1,2 

HT,ig [W/K] 0,00 HV,i [W/K] 6 

Ukupni gubici 

HT,ie [W/K] 14,52 

HT,iue [W/K] 0,92 

HT,ig [W/K] 0,00 

HT,ij [W/K] -1,17 

HV,i [W/K] 6 

Δt [°C] 32,1 

ΦT,i [W] 458 

ΦV,i [W] 193 

Φi [W] 651 
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